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Pembimbing : Ir. H. Mauridhi Hery Purnomo, M.Eng, Ph.D 
Ir. Margo Pujiantoro, MT. 
Suatu pendekatan dengan menggunakan pemrograman dinamis fuzzy disampaikan untuk 
unit commitment pada pengoperasian system tenaga. Suatu gambaran karakteristik dari 
yang disampaikan adalah bahwa perkiraan beban tiap jam dapat diambil alih oleh suatu 
set himpunan fuzzy dengan membuat pendekatan utama pada pemrograman dinamis 
konvensional( crisp) yang mengasumsikan bahwa beban tiap jam telah diketahui secara 
tepat akan lebih dapat dipastikan. Untuk mencapai suatu strategi commitment yang 
optimal dibawah lingkup fuzzy yang didalarnnya tercakup beban tiap jam, biaya operasi, 
sekuritas sistem melalui sebuah ekspresi dalam notasi himpunan fuzzy dikembangkan. 




AN APPLICATION FUZZY LOGIC 
TO POWER SYSTEM ECONOMIC OPERATION 
By : Trisno Sanyoto 
Under Supervision : Ir. Mauridhi Hery Purnomo, M.Eng, Ph.D 
Ir. Margo Pujiantoro, MT. 
A new approach usmg fuzzy dynamic programming is proposed for the unit 
commitment of a power system. A characteristic feature of the presented approach is 
that the error in the forecasted hourly load can be taken into account by using set 
notations, making the approach superior to the conventional dynamic programming 
method which assumes that the hourly load are exactly known and there exist no 
error in the forecasted load. To reach an optimal commitment strategy under the 
fuzzy environment, a fuzzy dynamic programming model in which the hourly load, 
the cost, and system security are all expressed in fuzzy set notations is development. 











1.1 Latar Belakang Masalah 
BABI 
PENDAHULUAN 
Terdapat dua pokok pennasalahan yang harus dipecahkan dalam operas1 
sistem ekonomis sistem tenaga listrik. Pertama adalah Unit Commitmen yang 
menentukan jadwal start up dan shut down unit-unit pembangkit dengan tujuan 
meminimumkan biaya strnt up dan shut down. Kedua adalal1 Economic Dispatch 
yang menentukan besar daya yang harus disuplai dari tiap-tiap unit pembangkit 
untuk memenuhi beban tertentu dengan tujuan meminimmumkan biaya operasi 
pembangkitan. Salah satu metode yang sudah dikembangkan adalah Dynamic 
Progrmmning [1,2 ,3]. 
Dynamic programing melakukan evaluasi terhadap kombinasi unit feasible 
yang berbeda-beda pada setiap tahap guna menentukan satu keputusan optimal. Pada 
setiap kombinasi feasible dihittmg biaya bahan bakar dengan economic dispatch. 
Susut daya saluran transmisi biasanya diabaikan. Metoda ini menggunakan asumsi 
data beban yang telah ditentukan tiap jam. Pada kondisi awal sebelum uni-unit start 
up besarnya beban waktu ym1g akan datang ditentttkan melalui estimasi bebanjangka 
pendek. Karena beban sistem selalu bervariasi setiap saat maka akan terjadi deviasi 
m1tara hasil estimasi beban dm1 beban aktual sistem . Deviasi beban yang selalu 
bervariasi m1 menyebabkan perencanaan pembangkitan daya mengalami 
penynnpangan, sehingga dapat tetjadi over estimed atau tmder estimed dalam 
penjadwalan pembangkitan. Pengaruh deviasi beban ini l~arus dihindari karena dapat 
mengurangi tingkat kem1dalan sistem dan mempengaruhi biaya operasi. Pada saat 
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kelebihan pembangkitan daya, deviasi beban harus ditekan sehingga efisiensi biaya 
dapat ditingkatkan. 
Selanjutnya pada tulisan ini diterapkan algoritma pemrograman dinamis fuzzy 
guna mengakomodasi ketidakpastian beban sistem tersebut dengan tujuan 
meminimisasi biaya operasi . Pendekatan logika fuzzy untuk memprediksi beban 
aktual sistem dilakukan dengan mempelajari kurva estimasi beba:n di waktu 
sebelurnnya untuk perencanaan pembangkitan daya waktu selanjutnya[4]. 
Teori himptman fuzzy, dikemukakan oleh L.A Zadeh pada tahtm 1965, 
memberikan kemungkinan tmtuk mengakomodasi ketidakpastian deviasi beban 
sistem [ 5]. Secara umum teori fuzzy dikembangkan tmtuk menangani pennasalahan 
yang meliputi ketidakpastian data. Teori fuzzy ini merupakan pengembangan dari 
konsep himpunan konvensional (crisp) yang memungkinkan proses klasifikasi 
dengan menggtmakan bahasa natural, sehingga mendekati cara berfikir manusia. 
1.2.Perumusan Masalah 
Untuk meneliti keunggulan logika fuzzy pada aplikasi operasi ekonomis 
sistem tenaga digunakan metoda pemrograman dinamis. Metoda ini dipilih karena 
pemrograman dinamis memberikan solusi yang lebih baik dengan menguji setiap 
kombinasi dan status dari sehmth unit pembangkit secara lengkap [8]. Proses 
pencarian solusi optimal dengan pentahapan ke depan dengan periode waktu studi 
dikenal dengan istilah stage yang menyatakan satu jam proses optimasi. Kombinasi 
unit pembangkit dalam tiap stage disebut state. 
Optimasi unit commitment dilakukan untuk unit pembangkit thennal, untuk 
jenis unit pembangkit yang lain di optimasi secara terpisah dan tidak dibahas dalam 
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tulisan ini. Fungsi obyektif biaya operasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya 
bahan bakar dengan representasi kurva input output yang dimodelkan dengan fLmgsi 
kuadrat , dan biaya start up. Biaya start up didekati untuk harga yang konstan dan 
untuk harga yang berubah terhadap waktu tidak dibahas dalam tulisan ini. Biaya shut 
down unit diabaikan dalarn kajian ini, demikian pula biaya pemeliharaan dipisahkan 
dari pembahasan ini. Kriteria pembatas yang digLmakan adalah minimum up time, 
minimum down time, batasan pembangkitan tiap unit, kendala keseimbangan 
pembangkitan daya dan beban, dan kendala spinning reserve. 
Susut daya saluran transmisi diabaikan dalam kajian ini, namtm tidak menutup 
kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut. Asumsi ini dilakukan guna 
mengLtrangi waktu komputasi karena besarnya kerangka pengamatan dalam 
petmograman dinarnis seiring dengan penambahan unit pembangkit yang akan 
dioptimasi. 
1.3. Maksud Pembahasan Masalah 
Pada metode petmograman dinamis konvensional aplikasi operasi ekonomis 
sistem tenaga, level beban adalal1 crisp, sedangkan pada petmograman dinarnis fuzzy 
level beban adalah fuzzy . Setiap level beban memiliki nilai pembobotan tertentu dan 
dikelompokkan dalam group-group. Setiap group memiliki satu level beban dengan 
stage dan state yang sama [5]. Biaya operasi dan cadangan daya setiap state dibobot 
dengan fuzzyfikasi tertentu. Pengambilan keputusan optimal menggLIDakan operator 
himpunan fuzzy terhadap fungsi obyektif beban, dan cadangan daya. 
Dengan memberikan beberapa level beban berdasarkan besarnya deviasi 
beban tiap jam dapat ditentukan level beban yang mendekati level beban aktual 
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sistem melalui proses optimalisasi secara fuzzy . Dengan demikian deviasi beban 
dapat ditekan serendah mLmgkin. Pengujian metodologi ini dilakukan untuk melihat 
perbaikan yang dapat diperoleh dibandingkan dengan metodologi konvensional. 

2.1. Himpunan Fuzzy 1(> 1 
2.1 .1 Definisi 
BABll 
TEORI HIMPUNAN FUZZY 
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Sebuah himpunan fuzzy A dalam semesta pembicaraan (universe of discourse) X= 
{ x} adalah sebuah kelas kejadian dengan derajat keanggotaan (grade of membership) 
atau derajat kebenaran ( degre of truth) atau derajat kesesuaian (grade of 
compatibility) yang dicirikan oleh fungsi keanggotaan 11A (x) yang dihubungkan 
dengan setiap titik pada X oleh sebuah bilangan real dalam interval [0, 1] dengan nilai 
11A (x) pada x menyatakan derajat keanggotaan x dalam himpunan A. 
Definisi 2.1 Himpunan Fuzzy 
Apabila X mempakan semesta pembicaraan dengan anggota x, yang 
dinotasikan dengan X = { x}, maka himpunan fuzzy A didefinisikan sebagai 
sekumpulan pasangan berurutan. 
A = {x, 11A(x)}, x E X (2.1) 
1-LA(x) menyatakan derajat keanggotaan x didalam A, yang harganya terletak pada 
interval {0,1}, 11A(x) = 1 menyatakan keanggotaan penuh (full membership), 
11A(x)=O menyatakan tanpa keanggotaan (non membership), sedangkan !-LA(x) antara 
0 dan 1 menyatakan derajat keanggotaan di antara keanggotaan penuh dan bukan 
anggota. 
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2.1.2 Penggambaran Himpunan Fuzzy 
Ada beberapa macam penggambaran himpunan fuzzy yang biasa digunakan, 
yaitu 
I . Bentuk Pasangan Berurutan 
Himpunan Fuzzy A pada semesta pembicaraan X yang anggotanya berhingga, 
X={xl ,x2, .. . ,xn}, dapat dinyatakan dalam bentuk: 
n 
A= I JlA (xi) I Xi (2.2) 
i= l 
Tanda "+" menyatakan operasi gabungan (union) 
Jika X mempakan semesta pembicaraan yang anggotanya tak berhingga maka 
himpunan fuzzy A dinyatakan dalam bentuk 
(2 .3) 
Tanda "f " menyatakan operasi gabungan. 
2. Bentuk Tabel 
Pasangan nilai x dan JlA(x) dari himpunan fuzzy A dapat dinyatakan dalam 
bentuk tabel dengan keduanya terletak pada baris yang sama dari dua kolom yang 
masing-masing menyatakan nilai x dan JlA(x). 
3. Bentuk Graflk 
Pasangan nilai x dan JlA(x) dari himpunan fuzzy A dapat dinyatakan dalam 
bentuk grafik dengan nilai x pada sumbu absis dan nilai JlA(x) pada swnbu ordinat. 
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Penggambaran dalam bentuk grafik dari suatu himpunan fuzzy lebih menyatakan 
pada fungsi keanggotaan dari himptman fuzzy tersebut. 
Contoh 2.1 
Apabila diketahui semesta pembicaraan X = { 1 ,2 ,3,4,5, .. . , 15} , maka himpunan 
fuzzy A yang menyatakan bilangan bulat yang berkisar 10 dapat didefmisikan 
sebagai berikut : 
dengan 1-!A(x) = (l+(x-IOiY1 adalah ftmgsi keanggotaan da.Ii x. 
2.1.3 Definisi-definisi Dasar Teori Himpunan Fuzzy 
Definisi 2.2 Anggota ( Support ) 
Anggota dari sebuah himpunan fuuzy A, S(A) adalah himpunan crisp dari 
semua x E X yang memiliki 1-!A(x) > 0 
Definisi 2.3 a-level set 
a- level set dari sebuah himpunan fuzzy A adalah himpunan crisp dari semua x 
E X yang memiliki derajat keanggotaan 2: a 
Aa = {x E X I11A(x) 2: a } (2.4) 
Aa = {x E X I11A(x) 2: a }disebut "strong a - level set" atau "strong a- cut" 
Definisi 2.4 Tinggi ( Height) 
Tinggi adalah derajat keanggotaan terbesar di dalam himpunan fuzzy 
Definisi 2.5 Kardinalitas Skalar IAI 
Untuk sebuah himpunan fuzzy yang berhingga A, kardinalitas scalar IAI 
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2.1.4 Operasi Dasar Himpunan Fuzzy 
Seperti pada himpunan crisp, operasi dasar dalam himpunan fuzzy adalah 
irisan (interseksi), gabungan (union), dan komplemen. Ketiga operasi ini pertama 
kali diungkapkan oleh Zadeh pada tahun 1965. Selain operasi tersebut terdapat 
operasi lain yang tidak dijumpai dalam himpunan crisp. 
Definisi 2.8 Operasi Interseksi 
Ftmgsi keanggotaan !lt: (x) dari operasi irisan C = An 8 didefinisikan oleh 
11c(A) =min { !lA(x), !lB(x)}, x EX (2.8) 
Definisi 2.9 Operasi Union 
Ftmgsi keanggotaan !lo(x) dari operasi tmion D =An 8 didefinisikan oleh 
!lo(x) =max { !lA(x), !lB(x)}, x EX (2.9) 
Dei nisi 2.10 Operasi Komplemen 
Fungsi kcanggotaan dari operasi komplemen sebuah himpunan fuzzy A, !ltA(x) 
didefinisikan oleh 
11/ A(x)=1 - 11A(x), x EX 
Contoh 2.3 
Jika A dan B adalah dua himpunan fuzzy yang didefinisikan oleh : 
A= {(1,0.2), (2,0.5),(3,0.8),(4,1),(5,0.7),(6,0.3)} 




Interseksi dari C = An B adalah 
c = {(3,0.2),(4,0.4),(5,0.6),(6,0.3)} 
Union dari D = Au B adalah 
D = { ( 1 ,0.2 ),(2,0 .5 ),(3 ,0 .8),( 4,1 ),(5 ,0 . 7),( 6,0.8),(7 .1 ),(8.1)} 
Komplemen dari himpunan fuzzy B adalah 
cz. R = {(1,1),(2,1),(3,8),(4,0 6),(5,0.4),(6,0 2), (9,1),(10,1)} 
2.1.5 Variahcl Linguistik Fuzzy 
Sebuah variable linguistic dicirikan oleh (x,T(x),U) dengan x adalah variabel, 
T(x) adalah kumpulan peristilahan dari x, yaitu kmnpulan nilai linguistic yang 
mengklaskan x menjadi beberapa kelas kejadian. Setiap nilai linguistic tersebut 
dinyatakan dalam himpunan fuzzy dengan keanggotaan tertentu yang didefinisikan 
pada semester pembicaraan U. 
Sebagai contoh didefinisikan kmnpulan peristilahan Y(x) yang menyatakan "usia", 
maka didefmisikan T(usia) = {tua,sangat tua, muda, sangat muda} dengan 
U=[O,IOO] dalam satuan tahun. Untuk menyatakan himpunan fuzzy yang menyatakan 
variabellinguistik "tua" didefinisikan. 
M(tua)= {(u, J.!tlla(u)) lu E [ 0,100]} 
dengan ft.mgsi keanggotaan 
0 
lltua(u) = { 
lu E[O,IOO]} 
} 




yang merupakan irisan dari G dan C. Set keputusan fuzzy D. 0 G n C, mempunyai 
fungsi keanggotaan 
!lo=min (!lG !lc) (2.13) 
Dalam bentuk umum dengan n fuzzy goal 0 1,0 2, ... ,Gn dan m fuzzy criteria 
pembatas C 1, C 2, .. . , Cm maka set fuzzy decision merupakan iris an dari semua goal dan 
criteria pembatas 
D=Gi n Cj , i = 1, ... ,n (2 .14) 
j = 1, ... ,111 
dengan fungsi keanggotaan 
!lD = min(J..lGJ, !lG2, !lGn,!lCl,!lC2,· · · .,J..lcm) 
= min (f.lGi ,f.l Cj) , i = 1 , .. . ,n (2 .15) 
j = l, .. . ,m 
Contoh suatu set keputusan fuzzy dijelaskan pada gambar 2.1 
2.2.2 Pemrograman Dinamis Fuzzy 
Pemrograman dinamis fuzzy diperkenalkan pertama kali oleh Bellman dan 
Zadeh pada tahun 1970. Pengembangan konsep pemrograman dinamis fuzzy 
dilakukan oleh Bellman dan Zadeh sebagai kerangka pengambilan keputusan dalam 
ruang himptman fuzzy . 
Pemodelan pemrograman dinamis fuzzy oleh Bellman dan Zadeh 
menggunakan notasi sebagai berikut : 
V ariabel state crisp xi Ex, i = o, ... . ,n 
Set nilai pada variabel state X = { t1 , h, ... ,tn} 
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2. Fuzzy kriteria pembatas c l dengan fungsi keanggotaan !lCI (dl) 
Fonnulasi menentukan keputusan yang maksimal adalah 
i = 0, ,n untuk Xi yang diberikan (2.16) 
Sesuai dengan definisi 2.1 1, set keputusan fuzzy adalah irisan dari goal dan kriteria 
pembatas, yaitu 
n-1 
D= n [CtnGn] 
t =0 
(2.17) 
Dengan menggunakan operator interseksi , maka fungsi keanggotaan set keputusan 
fuzzy adalah 
!lo (do, .dn-1) = min {!lco(do), ... ,j..tcn-l(dn-l),!lGn(Xn)} (2.18) 
fungsi keanggotaan keputuan maksimal adalah 
j..to0(d\ ,d0n-I)= max (min {j..tco(do), ... ,j..I.Gn(tn(Xn-Ldn-1))}] 
do, dn-2 dn-1 
dengan di0 adalah 1.otasi keputusan optimal, pada stage i. Jika K adalal1 bilangan 
konstan dang adalal1 sembarang fungsi dari d11_1, maka dapat dituliskan 
max mm {g(dn_ 1).K} = min {K. max g(dn-1)} 
dn-1 dn-1 
dan persamaan (2 .17) dapat dinyatakan sebagai berikut 





OPERASI EKONOMIS SISTEM TENAGA 
ELEKTRIK 
3.1 Unit Commitment 
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Unit Commitment adalah bagian dari pengelolaan sistem tenaga yang 
menentukan penjadualan pembangkitan daya tiap-tiap unit dengan 
mempertimbangkan kendala operasi untuk mencatu beban sistem sehingga jumlah 
biaya operasi minimum. Proses pengambilan keputusan adalah tmtuk menentukan 
unit-unit start up dan unit-unit shut down dengan mempertimbangkan besar beban, 
jenis tmit pembangkit berdasarkan jenis bahan bakar, kemampuan daya tiap unit, 
spinning reserve, kemungkinan penggabungan dua unit dengan bahan bakar yang 
berbeda, dan kriteria kendala yang lain [7] 
Permasalahan unit commitment dide:finisikan sebagai permasalahan non 
linear berskala besar dan merupakan proses optimasi mixed integer [9]. Persoalan 
yang dihadapi semakin kompleks dengan semakin banyak serta beraneka ragamnya 
jenis pusat pembangkit yang dimiliki dan beragarnnya kendala yang harus dipenuhi. 
Sehingga dalam beberapa metoda optimasi yang dikembangkan, untuk menangani 
pennasalahan tersebut dilakukan penyederhanaan model. Selanjutnya pada tulisan ini 
diasumsikan bahwa optimasi tmit commitment dilakukan tmtuk unit thermal yang 
dioptimasi secara terpisah dari jenis unit lainnya. 
3.1.1 Formulasi Unit Commitment 
Pennasalahan unit commitment diformulasikan sebagai berikut [7] 
Minimisasi Biaya Operasi 
Kriteria kendala 
Minimum up time dan minimum down time 
Limit kapasitas pembangkitan 
Status Unit 
Kesetimbangan Daya dan Beban 
Spinning Reserve 
Fungsi objektifbiaya operasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 
1. Biaya Bahan Bakar 
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Karakteristik biaya bahan bakar unit pembangkit digambarkan sebagai kurva 
input/output (I/0) yang dimodelkan sebagai ft.mgsi kuadrat. Karakteristik 
input/output menyatakan hubungan antara suatu masukkan unit pembangkit sebagai 
ftmgsi dari keluar·an bersih yar1g dihasilkan oleh unit pembangkit terse but. Yang 
lazim digunakan sebagai satuan keluaran suatu unit pembangkit adalah satuan daya 
listrik (MW), sedangkar1 sebagai satuan masukkan adalah kalori bahan bakar dalarn 
MBtu atau dinyatakan dengan nilai mata uang dalarn $/jam. 




level daya yang dibangkitakan (MW) 
besar biaya yang dikeluarkan tiap jam untuk input bahan 
bakar unit pembangkit ($/jarn) 
harga satuan bahan bakar ($/MBtu) 
Kurva laju panas (nap) (MBtu/jam) 




Pmin P max Daya Output (MW) 
Gambar 3.1 Karakteristik Input/Output Unit Thermal 
1. Biaya start up 
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Beberapa tmit thennal, dalam hal ini PLTU, tidak dapat bekerja dengan 
seketika karena memerlukan waktu untuk menaikan temperatur dan tekanan kerja 
guna membangkitkan uap kritis untuk menggerakkan turbin. Dibutuhkan sejumlah 
energi agar unit-unit tersebut bekerja secara on-line. Biaya energi tersebut dikenal 
dengan istilah biaya start up . Biaya start up bervariasi dari kondisi maksimum cold 
start sampai biaya minimal apabila suatu unit baru saja dilepas dari interkoneksi dan 
suhu boiler relatif dekat dengan temperature normal [9]. 
Biaya start up mempakan fungsi waktu selama tidak bekeija (down time). 
Biaya start up tersebut difonnulasikan sebagai berikut : 
(3.2) 
keterangan, 
: biaya start up unit i ($) 
: biaya start up dingin unit I ($) 
TSi.F (TSi = energi start up (MBtu). 
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F =harga satuan enrgi ($/MBtu) 
: waktu dalam kondisi tidak bekerja Uarn1) 
: laju pendinginan Uam1) -1/ai 
( Ui = konstanta waktu unit thermal) 
CMi : biaya konstan untuk pemeliharaan 
Fungsi obyektif harus diminimalkan selarna rentang optimasi. 
Apabila dalarn suatu sistem tenaga terdapat i tmit thennal (i = 1, .. . ,I) dengan rentang 
waktu studi estimasi beban selama N jam, maka fungsi obyektif diformulasikan 
sebagai berikut : 
N I 
FCOST =Min I [L PCOSTi(Gi(H) + SCOSTi )], H = 1 , .. . ,N 
H =l i= l 
(3 .3) 
keterangan : 
FCOST : biaya operasi selarna periode pengarnatan ($) 
PCOST(Gi(H)) : biaya yang dibutuhkan untuk membangkitkan 
daya sebesar Gi oleh unit pembangkit i pada jam H($) 
SCOSTi : biaya start up tmit pembangkit i ($) 
Kriteria Pembatas 
1. Minimum Up Time dan Minimum Down Time 
Suatu unit pembangkit thermal hams bekerja selama beberapa jam sebelum 
bisa dilepas dari interkoneksi. Oleh karena itu maka ditentukan besar minimum up 
time sebagai pembatas waktu minimal suatu pembangkit beroperasi. Sebaliknya, 
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minimum down time adalah waktu yang diperlukan suatu unit dalam kondisi tidak 
bekerja sampai siap digabung dengan jaringan. Kriteria kendala tersebut 
diformulasikan sebagai berikut[8] : 
On On (s ) 
(fH-t,; - T; ) * H-I,I -S H,i ~ 0, minimum up time 
~;1- l , i- r :!J) * (s H-l.i -S H,) ~ 0, minimum down time 
keterangan : 
on t H ,; : waktu tmit I pada kondisi bekerja sampai jam H 
off t H ,; : waktu unit I pada kondisi tadak bekerja sampai jam H 
T~n :minimum up time tmit i Uam) 
T:1r : minimum down time milt i Uam) 
S H, i : 1, jika unit i bekeija padajam H 
0, jika unit i tidak bekeija 
Beberapa unit memiliki minimum up time dan minimum down time singkat ( dalam 
orde menit) sehingga dapat dianggap 0 jam. 
2. Limit Kapasitas Pem bangkitan 
Batas maksimum dan minimum pembangkitan menyebabkan suatu unit 
harus bekerja pada rentang yang diijinkan 
Gmin :::; G :::; Gmax I [{ , I I (3.5) 
keterangan : 
G~in : kapasitas pembangkitan minimum unit I (MW) 
G H ,i : daya yang dibangkitkan tmit I padajam H (MW) 
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G:'"" : kapasitas pembangkitan maksimum unit I (MW) 
3. Status Unit 
Status masing-masing unit pembangkit adalah merupakan salah satu dari 
kondisi berikut : 
1. Unit dalam kondisi siap tmtuk dijadwalkan dtart up atau shut 
down (Available). 
2. Unit yang tidak dapat dijadwalkan karena dalam kondisi 
pemeliharaan (Outaged). 
3. Unit yang hams bekerja terns menerus (Must Rtm) 
4. Unit yang bekerja dengan konstan daya output (Fixed). 
5. Unit yang dapat bekerja dengan cepat tanpa ada batasan minimum 
up time dan minimum down time. 
4. Kesetimbangan Daya Pembangkitan dan Behan 
Daya yang dibangkitkan seluruh tmit on-line harus ekivalen dengan beban 
sistem : 
[ I Gi(H) = I,(H), H = 1, ... ,N (3.6) 
i= l 
keterangan 
Gi(H) = day a yang dibangkitkan unit I pada jam H (MW) 
L(H) = beban estimasi padajam H (MW) 
5. 'Spinning Reserve 
Spinning reserve merupakan besamya daya pembangkitan yang dapat 
dibangkitkan (available) oleh seluruh unit on line dalam sistem dikurangi dengan 
beban sistem pada saat tersebut [9]. Asumsi yang diarnbil pada definisi tersebut adalah 
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dengan mengabaikan susut daya saluran transmisi . Spinning Reserve suatu sistem 
ditentukan berdasarkan beban puncak guna menghindari penurunan frekuensi sistem 
akibat terlepasnya satu atau beberapa unit dari sistem. Kriteria kendala spinning 
reserve diformulasikan sebagai berikut : 
N 
IG~"' .] HI~ L(H) + REQ(H) ' H =] , .. . ,N (3 .7) 
1=1 
keterangan : 
G;"ax : kapasitas pembangkitan maksimum unit I (MW) 
IH,r : 1, jika unit I bekerja padajam H 
L(H) 
REQ(H) 
0, jika unit I tidak bekerja 
: beban estimasi padajam H (MW) 
: kebutuhan cadangan daya padajam H (MW) 
Beberapa kriteria kendala yang lain tidak dibahas pada tulisan m1 guna 
penyederhanaan algoritma pemrograman, namun dapat dipertimbangkan tanpa 
mangakibatkan pembahan struktur program. Beberapa kriteria kendala yang 
diabaikan pada pembahasan ini adalah crew constraint, ramp rate limitr, duration of 
units, area reserve, dan kontribusi maksimum tiap unit pada criteria kendala 
sp1nnmg reserve. 
3 .1.2 Algoritma Pemrograman dinamis 
Pada aplikasi unit commitment, pemrograman dinamis melakukan seleksi 
seluruh keputusan selama rentang waktu optimasi. Satu keputusan mempakan satu 
kombinasi dari status seluruh tmit dalam sistem. Keputusan-keputusan tersebut 
dikenal dengan istilah state-state dari pemrograman dinamis. State yang feasible 
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adalah state yang memenuhi seluruh criteria pembatas. Seleksi state fesible tmtuk 
menentukan biaya minimal dilakukan secara berulang dan pacta setiap langkah 
ditentukan satu keputusan untuk meminimalkan biaya total selama rentang optimasi 
tercapai . Satu langkah dalam rentang optimasi tersebut dikenal sebagai stage, dan 
tiap stage menyatakan satu jam operasi. 
Proses seleksi state-state feasible dapat dilakukan dengan langkah ke depan 
(Forward dynamic programming) menentukan biaya operasi minimal dimulai dari 
stage pertama kemudian melakukan pentahapan ke belakang ( back Tracking) dari 
stage dengan biaya total minimal pacta stage terakhir sampai pacta awal stage. Back 
Tracking dilakukan guna menentukan penjadwalan optimal pada tiap jam operasi. 
Penggunaan metode forward dynamic programming memudallkan dalam penentuan 
inisialisasi pacta jam-jam selanjutnya berdasarkan basil yang direkam pada jam 
sebelurnnya [9]. Disamping itu juga proses optirnasi dapat dilakukan seiring dengan 
waktu selama kemampuan komputasi mengijinkan. Flow Chart forward dynamic 
programming tmtuk optimasi unit commitment dengan rentang waktu optimasi 
selama N periode dijelaskan pacta gambar 3.2 
Dari blok diagram gambar 3.2. algoritma iterasi tmtuk menentukan biaya 
operasi minimal pacta optimasi unit commitment adalah 
FCOST(H,J)=Min[PCOST(H,J)+SCOST(H-1 ,L,H,J)+FCOST(H-1 ,L )] (3.8) 
{L} 
keterangan : 
FCOST(H,J) : biaya minimal sampai state (H,J) 
PCOST(H,J) : biaya pembangkitan daya pada state (H,J) 
SCOST(H-1 ,L,H,J) : biaya start up state (H-1 ,L) ke state (H,J) 
(L) : set state feasible yang disimpan pacta stage H -1 
START 




FCOST (H,J) = Min [PCOST (H,J) + SCOST (H-l,L; H,J)] 
{ L} 
t t 
UNTUK L SAVE STATE UNTUK J STATE 
PADAJAMH-1 
\II 
SAVEL STATE DENGAN 













SAVE MINIMUM STRATEGI GOTO H+1 
Gambar 3.3 Algoritma perhitungan biaya pembangkitan dan biaya start up 
Variabel PCOST(H,J) ditentukan melalui economic dispatch unit-unit on line 
yang bersesuaian dengan kombinasi unit pada state (H,J). Variable 
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SCOST(H-1 ,L,H,J) mempakan biaya start up (biaya transisi) yang dihittmg 
bcrdasarkan peru bah an status unit dari kondisi tidak bekerja pada state (H-I ,L) ke 
kondisi bekerja pada stage (H,J). Variabel FCOST(H-1 ,L) merupakan biaya minimal 
pada stage H -1 yang disimpan sebagai window untuk diperhitungkan pada stage 
selanjutnya gtma membentuk jalur optimal. Sebanyak L state yang disimpan pada 
setiap stage sebagai window. 





I STATE FEASIBLE GOTO STATE J + l 
Gambar 3.4 Algoritma Pemilihan State-state Feasible 
Untuk menghitung biaya pembangkitan dan biaya start up pada setiap stage 
(jam) digunakan algoritma pemrograman seperti pada gambar 3.3. SUP(i) adalah 
biaya start up untuk tmit i. Untuk menghitung biaya start up unit i terlebih dahulu 
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dilihat status unit i pada stage (H-1) dan pada stage H. Apabila terjadi perubahan 
status unit dari 0 (tidak bekeija) ke 1 (bekerja ) maka dihitung biaya start up unit i 
dengan fonnula ( 3.2). 
Jwnlah state dalam setiap jam adalah sebanyak J = i, apabila terdapat i unit 
dalam sistem yang akan dijadwalkan. Jumlah state tersebut tidak seluruhnya feasible, 
sehingga untuk menghemat waktu komputasi hanya state yang feasible yang 
dihitung besar biaya pembangkitan dan biaya start up. State feasible adalah state 
yang memenuhi seluruh kriteria pembatas. Untuk menentukan state yang feasible 
digtmakan algoritma sesuai gambar 3.4 
3.2 Economic Dispatch 
Untuk pelayanan beban listrik dengan mengabaikan rugi-rugi saluran 
transmisi, konfigurasi system tenaga disederhanakan sepe1ti pada Gambar 3.5. 
Sistem terdiri dari I buah unit pembangkit thermal yang dihubungkan dengan satu 
bus yang melayani beban listrik sebesar LR. Input tiap unit digambarkankan sebagai 
biaya pembangkit Fi dalam satuan $/jam. Output masing-masing unit pembangkit 
adalah Gi . total biaya pembangkitan tmtuk sistem tersebut adalah penjumlahan dari 
total biaya pembangkitan masing-masing unit. Kriteria pembatas dalam operasi 
sistem tersebut adalah kesetirnbangan energi dan beban dalam arti jwnlah output tiap 
pembangkit harus sama dengan beban dan kriteria pembatas limit kapasitas 
pembangkitan daya. 
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Gam bar 3.5 Pelayanan beban LR oleh I unit thermal 
Fungsi ojektif F1, adalah sama dengan total biaya untuk melayani beban 
tertentu. Dengan mengabaikan susut daya saluran transmisi dan secara eksplisit 
belum ditentukan limit kapasitas pembangkitan tiap unit maka economic dispatch 
dapat diformulasikan. 
0 (3 .9) 
Untuk memecahkan permasalahan tersebut digunakan metode kalkulus lanjut dengan 
fi.mgsi LaGrange. Fungsi LaGrange diformulasikan sebagai berikut 
£ = Fr + A-0 (3.10) 
Nilai ekstrim fi.mgsi LaGrange ditentukan melalui turunan pertamanya 
terhadap variabel bebas dengan nilai turunan pertama sama dengan nol. Persamaan 
yang dipecahkan memiliki 1+ 1 variabel dengan 1 buah keluaran daya tiappembangkit 
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Gi , dan faktor pengali LaGrange A yang tidak diketahui nilainya. Tunman pertama 
ftmgsi LaGrange terhadap keluaran daya pembangkit adalah 
(3 .11) 
a tau 
0 = dFi/dGi - A (3.12) 
Terlihat bahwa kondisi biaya operasi minimum untuk unit thermal tercapai 
apabila laju biaya tambahan (incremental cost rate) untuk seluruh unit sama dengan 
pengali LaGrange, A. Secara lengkap optimasi economic dispatch dengan pengabaian 
susut daya saluran transmisi dirumuskan sebagai berikut [9] 
dFi/dGi = A 1 persamaan 
21 pertidaksamaan 
1 kriteria kendala 
Algoritma pernrograman metode iterasi LaGrange dijelaskan pada gambar 
3.6. Blok diagram metode iterasi LaGrange tersebut merupakan solusi umum 
economic dispatch untuk unit thermal dengan mengabaikan rugi-rugi transmisi. 
Pendekatan untuk mencari solusi permasalahan ini menggtmakan kurva karakteristik 
biaya tambahan guna menentukan nilai A yang selanjutnya diformulasikan dengan 
algoritma pemrograman. 
Apabila terdapat tiga unit pembangkit dengan status bekerja maka dapat 
digarnbarkan kurva karakteristik biaya tambahan tiap unit dengan plot yang sama 
seperti pada gambar 3.7. Untuk menentukan titik operasi ketiga unit tersebut 
sehingga biaya operasi minimum dan kriteria kendala beban terpenuhi, ditentukan 
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H1tung 
Perbaharui A c = LR- LG; 
Tidak 
Penjadualan Pembangkit Daya 
Gambar 3.6. Economic Dispatch dengan metode iterasi lambda 
harga A inisialisasi berdasarkan ketiga plot grafik tersebut. Dari harga A tersebut 
ditentukan daya output masing-masing unit. Dari hasil perhitungan, asumsi harga A 
yang diberikan belum tentu tepat. Hal ini disebabkan karena setiap unit memiliki 
limit pembangkitan dan kurva karakteristik biaya tambahan yang berbeda. 
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Gam bar 3. 7. Economic Dispatch dengan solusi grafik 
Pada pembahasan ini ditentukan nilai 'A inisialisasi sedemikian sehingga 
output daya setiap unit pada harga 'A tersebut berada pada limit pembangkitan, dalam 
arti berada pada rentang pembangkitan minimwn dan pembangkitan maksimum. 
Sehingga untuk menentukan output daya yang ekivalen dengan beban perubahan 
nilai 'A akan memberikan perubahan keluaran yang tiap tmit dalam rentang yang 
masih feasible. Hal ini memberikan kemudahan dengan tanpa memperhatikan kurva 
karakteristik biaya tambahan masing-masing unit. Algorit:ma iterasi akan 
menentukan 'A inisialisasi untuk memulai iterasi perbaikan nilai 'A pada rentang 
pembangkitan yang masih feasible. Pada blok diagram gambar 3.6 terlihat bahwa 
sebelum pembangkitan daya setiap unit berada pada limit pembangkitanya belum 
dilakukan perhitungan deviasi beban. Setelah limit pembangkitan tiap unit terpenuhi 
baru baru dilakukan perbaikan nilai 'A tmtuk menentukan output daya yang ekivalen 
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dengan beban. Untuk perbaikan nilai 'A digunakan metode numerik Bisection. Iterasi 
Bisection akan menentukan harga 'A optimal sedemikian sehingga kriteria kendala 
kesetimbangan beban dan pembangkitan terpenuhi . 
Metode Bisection adalah metode numerik untuk menentukan akar persamaan 
non linear pada suatu interval tertentu yang telah diketahui keberadaan akar yang 
akan dicari. Pencarian akar secara satu persatu dalam arti pada satu interval hanya 
terdapat satu akar persamaan yang kita cari. Karena /... merupakan turunan pertama 
dari persamaan kuadrat maka karakteristik input/output pada satu interval hanya 
terdapat satu nilai 'A yang optimal. 
y y = f(x) 
X 
Gambar 3.8 Metode Bisection 
Algoritrna metode Bisection adalah sebagai berikut : 
1. Tentukan interval ['Aa,'Ab] 
2. Tentukan midpoint : 'Ac = t;; ('Aa+'Ab) 
3. Jika 'Ab-'Ac ::; E, maka 'Ac = akar dan selesai 
4. jika f('Ab) f( 'Ac) < 0 maka /...a =/...c else 'Ab =/...c 
5. Go to 2 
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Unh1k menentukan interval [A.a),b] dilakukan dengan mengubah kenaikan 
atau penunman nilai A. sebesar 10% 
Algoritma penenh1an interval [A.aA.b] 
1. Tentukan A. inisialisasi 
2. HihmgL:Gi 
3. If L:Gi < LR then A.i = 1, 1 * ~; 1 else A.i = 0 9 * ~; J 
4. If AI memberikan L:Gi- LR dan "-i-I memberikan L:Gi- LR then Aa "-i-I dan 
Ab = A else Go to 3 
5. Goto7 
6. If A.i memberikan L:Gi < LR dan Ai-I memberikan L:Gi > LR then A.a =~dan 
Ab = Ai; I else Go to 3 
7. Selesai 
Kecepatan konvergensi metode Bisection ini berganhmg dari besarnya 


















LOGIKA FUZZY UNTUK MENGAKOMODASI 
KETIDAKPASTIAN BEBAN SISTEM TENAGA LISTRIK 
4.1 Ketidakpastian Behan Sistem Tenaga Listrik 
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Beban sistem tenaga adalah jmnlah seluruh kebutuhan daya listrik pada 
seluruh bus/node yang ada pada sistem. Pada prinsipnya dapat ditentukan besamya 
beban sistem apabila konsumsi tiap pelanggan dapat dengan pasti diketahui. Tetapi 
golongan pelanggan tenaga listrik beragam dan sulit untuk diperkirakan karena 
tingkat penggunaan daya listrik dalam berbagai kebutuhan bervariasi . Sehingga tidak 
mungkin untuk memperkirakan besar beban sistem melalui metode ektrapolasi data. 
Pola pembahan beban system dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor 
tersebut dikelompokkan menjadi 4 faktor dominan, yaitu faktor ekonomi , faktor 
waktu, faktor cuaca, dan faktor kendala yang tidak menentu [4]. Berdasarkan faktor-
faktor tersebut selanjutnya dilakukan studi estimasi beban dengan menggunakan teori 
peluang dan statitiska ataupw1 dengan metode-metode lain. Dari studi estimasi beban 
diperoleh data kurva estimasi beban. Data kurva estimasi beban sangat diperlukan 
bagi pengoperasian pusat-pusat pembangkit dari waktu ke waktu, antara lain meliputi 
penentuan pembangkit mana yang hams terhubung terhadap atau dilepaskan dari 
sistem, berapa keluaran masing-masing pembangkit sedemikian sehingga biaya total 
operasi serendah mungkin, serta memperkirakan kemampuan sistem menghadapi 
kemungkinan keadaan damrat. 
Dengan adanya faktor-faktor yang tidak menentu, data kurva estimasi beban 
akan mengalami penyimpangan terhadap besar beban aktual sistem. Penyimpangan 
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( deviasi) ini dapat diketahui setelah jangka waktu studi estimasi beban telah 
terlampaui. Dengan dernikian pendistribusian daya dan penjadualan unit pembangkit 
pada saat tersebut akan mengalami pergeseran. 
Sebagai contoh, dapat dip~rhatikan kurva estimasi beban jangka pendek 
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Gambar 4.1. Kurva Est1mas i bcban jangka pcndck 
Deviasi tiap jam berbeda-beda dan perbcdaan tcrscbut semakin tidak menentu 
untuk waktu-waktu (hari-hari) yang lain walaupun Jalam jam yang sama. Dengan 
demikian terdapat ketidakpastian pada nilai deviasi beban sistem. Kekaburan ini akan 
menyebabkan kekaburan pada besarnya cadangan spinning reserve sistem dan 
pergeseran biaya operasi pada saat dilakukan optimasi operasi ekonornis sistem 
tenaga. Variabel biaya produksi, cadangan spinning reserve dan beban beban sistem 
yang kabur (fuzzy) tersebut dinyatakan dalam variabel fuzzy. 
Agar ketidakpastian pada uraian diatas dapat dipecahkan pada operas1 
ekonomis sistem tenaga terutama dengan metode pemrograman dinamis, maka 
dilakukan perbaikan pada metode pemrograman dinamis crisp seperti yang telah 
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dituangkan pada bab III dengan pendekatan logika fuzzy . Selanjutnya fonnulasi unit 
commitment ditentukan sebagai berikut : 
Minimisasi Biaya Operasi(fuzzy) 
Kriteria kendala 
Minimum up time minimum down time (crisp) 
Limit kapasitas pembangkitan (crisp) 
Status unit (crisp) 
Kcsctimbangan daya dan beban (fuzzy) 
Spinning reserve (fuzzy) 
( 4.1) 
Dari persamaan ( 4 .1) terlihat masih terdapat persamaan dengan fonnulasi 
cnsp. Selanjutnya untuk menentukan keputusan optimal dengan memperhitungkan 
ftmgsi obyektif dan dua kriteria kendala yang fuzzy, pada setiap state pemrograman 
dinamis, digunakan defmisi 2 .11 (Bellman dan Zadeh]. 
Untuk menentukan keputusan optimal pada setiap state ditentukan set 
keputusan fuzzy D yang menyatakan irisan antara fungsi obyektif C dengan kriteria 
pembatas L dan S [ 5]. Apabila dinyatakan dalam operasi interseksi : 
D = CnLnS (4.2) 
Dari pemyataan persamaan ( 4.2), operasi interseksi dalam lingkup himptman 
fuzzy dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu variabel C, L, dan S dalam 
ftmgsi keanggotaan fuzzy. Dan persamaan (4.2) selanjutnya dapat ditulis kembali 
sebagai berikut : 
JIKA(biaya operasi sangat rendah) and (beban aktual tercapai) 
DAN Uumlah spinning reserve sangat besar) (4.3) 
MAKA(keputusan optimal operasi ekonornis tercapai) 
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4.2 Fuzzyfikasi 
4.2.1 Fungsi Keanggotaan Untuk Fungsi Obyektif Biaya Opersi (C) 
Untuk mendapatkan penjadualan pembangkitan dengan biaya total mmnnum, 
didefinisikan fungsi keanggotaan untuk biaya operasi sedemikian sehingga 
penjadualan dengan biaya tinggi diberikan oleh nilai keanggotaan yang kecil. 






= FCO.'>'T(H ,J)- FCOS'J~t/N(H) 
H '()S'J~ 11N (H) 
= biaya operasi pacta state (II,J) 
(4.4) 
(4.5) 













= konstanta pembobot fungsi obyektif 
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Gam bar 4.2 Fungsi Keanggotaan Fungsi Obyektif (C) 
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Untuk membentuk fungsi keanggotaan C dihittmg terlebih dahulu biaya 
operasi masing-masing state dalam setiap stage dengan menggunakan persamaan 
(3 .6). Selanjutnya biaya operasi setiap state tersebut dinyatakan dalam ftmgsi 
keanggotaan C dcngan terlebih dahulu mencari biaya minimal dari seluruh state 
tersebut. Dengan demikian state dengan biaya operasi minimal memiliki nilai 
keanggotaan 1, sementara state yang lain memiliki nilai keanggotaan antara 0 
sampai dengan 1. 
4.2.2 Fungsi Keanggotaan Untuk Deviasi Behan Sistem (~L) 
Telah dijelaskan di muka bahwa hasil estimasi beban selalu terdapat deviasi 
terhadap beban aktual. Beban sebenarnya, Lac , adalah jumlah dari beban hasil 
estirnasi, Lror , dan deviasi estimasi beban, ~L , Lror adalah crisp, sedangkan Lac dan 
~L adalah tidak pasti sehingga dinyatakan dalam variabel fuzzy. 
Lac = Lror + ~L (4.6) 
Untuk menyatakan fungsi keanggotaan L ditentukan lebih dahulu fungsi 
keanggotaan ~L. Fungsi keanggotaan ~L diperoleh melalui analisa basil estimasi 
beban harian tahun-talmn terakhir dengan membandingkan beban aktual yang 
bersesuaian dengan waktu saat dilakukan estimasi beban tersebut. 
Kemudian fungsi keanggotaan ~L yang dipilih sebagai berikut : 
(H)- 1 




~I = persentase deviasi = (Lac-Lror) * 100% ILror 
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M = nilai rata-rata deviasi absolut 
5 = konstanta 
Berdasarkan analisa kurva estimasi beban harian tahun-tahun terakhir 
diperoleh nilai deviasi absolut. Berdasarkan distribusi nilai deviasi absolut dalam 
satu hari dapat ditentukan variabel linguistik deviasi beban dalam setiap jam dengan 
setiap variabel linguiatik memiliki nilai rata-rata deviasi absolut tertentu [4,6]. 
Variabel linguistik yang digunakan adalah very large (VL), Large(L), medium(M), 
smali(S) dan vry smali(VS ). Sebagai contoh ditentukan variabel linguistik deviasi 
beban dalam waktu 24 jam seperti pada tabel4.1 
Tabel 4.1 Deskripsi Linguistik Deviasi Beban Sistem 
--· 
JAM DEVIASI JAM DEVIASI JAM DEVIASI 
1 VL 9 s 17 s 
2 L 10 s 18 s 
3 L 11 s 19 s 
4 L 12 vs 20 s 
5 L 13 M 21 s 
6 M 14 s 22 s 
7 M 15 s 23 s 
8 M 16 s 24 M 
Setiap variabel linguistik deviasi beban tersebut memiliki nilai rata-rata deviasi 
sebagaimana terdapat pada table 4.2 . 
Tabel 4.2 Nilai deviasi rata-rata absolut 







Untuk lebih jelasnya b~ntuk fungsi keanggotaan untuk setiap deskripsi 
linguistik deviasi beban dapat dilihat pada gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Fungsi Keanggotaan Variabt:l Linguistik J)cviasi lkban 
4.2.3 Fungsi Keanggotaan Untuk Spinning Reserve (S) 
Pada sistem tenaga telah ditentukan besarnya cadangan daya guna menjamin 
keamanan apabila terjadi gangguan pada satu atau beberapa unit pembangkit yang 
terlepas dari sistem. Fungsi keanggotaan untuk cadangan daya didefinisikan sebagai 
berikut [ 5] : 
~s (H)= { 
1 , jika RES(H) > REQ(H) 
RES(H)- REQ(H) } 





RES(H) : spinning reserve dari unit-unit on line padajam H 
REQ(H) : spinning reserve yang diijinkan pacta jam H 
: faktor pembobotan 
Fungsi keanggotaan spinning reserve dapat dilihat pacta gambar 4.4 . 
Pemilihan faktor pembobot pada ftmgsi keanggotaan ini bergantung kepada operator 
pusat pengatur beban. Apabila operator memperbolehkan te1jadinya defisit spinning 
reserve dalam jumlah kecil maka i;tapat dimilih faktor pembobot yang kecil. Apabila 
dinginkan besamya RES(H) lebih besar dari REQ(H) maka operator. hams memilih 
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Gambar 4.4 Fungsi Keanggotaan Spinning Reserve 
4.3. Penurunan Algoritma Pemrograman Dinamis fuzzy 
Oengan tiga fungsi keanggotaan 11~. 111.. dan J.ts dapat ditentukan nilai 
keanggotaan keputusan 0 yang merupakan irisan himpunan fuzzy C, L, dan S. 
Keputusan yang optimal dalam pemrograman dinamis fuzzy adalah satu nilai 
keanggotaan dari keputusan 0 yang maksimum. Jadi tujuan yang ingin kita capai 
adalah menentukan keputusan optimal dengan nilai JlD yang paling besar. Algoritrna 
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iterasi pemrot,>raman dinamis fuzzy secara umum sama dengan persamaan(3.6) 
hanya pemakaian notasi dan operas1 yang digunakan disesuaikan dengan ruang 
himpunan fuzzy . Untuk menentukan satu keputusan dengan nilai keanggotaan· 
terbesar pad a jam H rlengan state J adalah ( 5) . 
~D(H,J) = Max[Min(~c(H,J), ~1(H,J), ~s(H,J), ~ct(H-1 ,1))] 
{L} 
keterangan : 
~D(H,J) : nilai keanggotaan keputusan terbesar pada state (H,J) 
~ c(H,J) : nilai keanggotaan biaya operasi pada state (H,J) 
: nilai keanggotaan beban pada state (H,J) 
~s(H,J) : nilai keanggotaan spinning reserve pada state (H,J) 
(4 .9) 
{L} : set state feasible pada stage H-1 dengan nilai keanggotaan 
~D tertinggi . 
Algoritma pemrograman secara lengkap terdapat pada blok diagram gambar 4.5. 
Blok diagram tersebut secara umum sama dengan blok diagram gambar 3.2. 
State-state feasible tetap dinyatakan dalam crisp, sedangkan fungsi obyektif dengan 
kriteria kendala be ban dan spinning reserve dinyatakan dalam variabel fuzzy. Pad a 
setiap state ditentukan nilai keanggotaan keputusan ~D yang paling besar. Nilai ~D 
tersebut mewakili biaya operasi sampai pada state sebanyak I yang memiliki nilai 
keanggotaan ~D terbesar. Penyimpanan state tersebut bertujuan lll1tuk pengambilan 
keputusan pada stage selanjutnya dan membentuk jalur gtma memudahkan pada saat 
dilakukan back traking. Total biaya operasi minimal pada stage terakhir dinyatakan 
oleh nilai keanggotaan terakhir ~D yang paling besar. 
Perbedaan utama antara pemrograman dinamis cnsp dan pemrograman 
dinamis fuzzy terletak pada banyaknya ruang keputusan yang akan diseleksi. Pada 
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pemrograman dinamis cnsp, ruang keputusan pada setiap jam adalah state-state 
dengan satu level beban dari hasil estimasi beban. Sedangkan pada pemrograman 
dinamis fuzzy, beban sistem adalah fuzzy sehingga harus ditentukan level-level 
beban tertentu yang bersesuaian dengan fungsi keanggotaan !lo. Sehingga ruang 
keputusan pada setiap jam terdiri dari kelompok-kelompok dengan level beban 
tertentu. Setiap kelompok memiliki sejumlah state dengan !lo yang sama dan satu 
level beban tertentu . Sebagai contoh , kelompok I dcngan state I, state2, . .. dan state 
j memiliki satu level beban sebesar L = Lrar (1 +(~I i I 100 ), dan memiliki satu nilai 
llD yang sama. Untuk kelompok selanjutnya level beban bersesuaian dengan nilai 
keanggotaan !lD· 
START 
~Ln CH,J) =Min [ ~ (H,J), ~ 1 (H,J), ~s (H,J)] 
H=H + l 
UNTUK J STATE 
PADA JAM H 
~D(ll,.T) =Max [Min {~Lc (H,J), ~1 (H,J), ~s (H,J),~D(H-l,L)] 
SAVE L STATE DENGAN 











5.1. Data Sistem 
Algoritma pe1mograrnan dinarnis fuzzy diuji coba penerapannya pada sistem 
dengan 10 unit pembangkit thennal. Setiap unit memiliki karakteristik biaya bahan 
bakar yang direpresentasikan dengan fungsi kuadrat : 
PCOST1 (G1 (H, J)) = a G1 (H, J)2 + b G1 (H, J) + c... ..... ... ....... (5 . 1) 
Karakteristik rnasing - masing unit diberikan pada tabel 5.1 dan tabel 5 .2. 
Tabel 5.1 adalah data kapasitas pembangkitan unit beserta konstanta biaya bahan 
bakar. Pada Tabel 5.2 disebutkan minimum up time dan minimum down time tiap 
pembangkit, inisialisasi yang menyatakan lama waktu setiap tmit pada kondisi shut 
down atau on line pada keadaan awal optimasi, dan status tiap pembangkit. Dalam 
simulasi ini hanya menggunakan status available yang siap untuk dijadwalkan shut 
down atau start up. Data beban sistem diberikan pada tabel5.3. 
T ABEL 5. 1 Data Kapasitas Unit Pembangkit dan Konstanta Biaya 
Unit Gima G -inun a; b i ci Min up Min Down SCosti 
(MW) (MW) ($ /MW2) ( $/MW ) ( $) (Jam) (Jam) 
1 443.00 125.00 0.00140 1.1136 92.0000 8 5 50 
2 550.00 250.00 0.00132 1.1265 110.0000 8 5 50 
3 550.00 250.00 0.00135 1.1285 100.0000 5 3 50 
4 520.00 250.00 0.00125 1.1354 115.0288 5 3 50 
5 520.00 250.00 0.00481 1.1387 143 0288 5 3 50 
6 443 .00 125.00 0.00487 1.2136 143.5972 5 3 50 
7 320.00 120.00 1 0.00152 1.2443 177.0573 8 5 50 
8 320.00 120.00 0.00876 1.3272 81.1364 3 2 50 
0 280.00 75.00 0.00895 1.3538 81.2080 3 2 50 
10 280.00 75.00 0.00932 1.3805 81.6259 3 2 50 
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TABEL 5.2 Data Beban Sistem 
Jam Beban(MW) Jam Beban(MW) Jam Beban(MW) 
1 2470 9 2200 17 2200 
2 2370 10 2120 18 1550 
3 2200 11 2200 19 1750 
4 2100 12 2190 20 1900 
5 1910 13 2050 21 2000 
6 1950 14 2000 22 1900 
7 2000 15 1980 23 3840 
8 2150 16 1980 24 3680 
5.2. Perbandingan Hasil Simulasi Pemrograman Dinamis Crisp dengan 
Pemrograman Dinamis Fuzzy 
Simulasi operasi ekonomis sistem tenaga dengan metode pe1mograman 
dinamis dilakukan dua tahap. Tahap pertama adalah dengan pendekatan crisp dan 
tahap kedua adalah dengan pendekatan fuzzy . Pada pendekatan crisp, level beban 
aktual sistem diaswnsikan sama dengan level beban dari hasil studi estimasi beban. 
Sedangkan pada pendekatan fuzzy, level beban aktual sistem kita dekati, 
berdasarkan variabel linguistik deviasi beban yang telah didefinisikan dalam variabel 
fuzzy. Untuk setiap simulasi ditentukan besarnya spinning reserve sistem, yaitu 
sebesar I 00 MW 
Biaya start up dalam simulasi ini ditentukan sama untuk setiap unit yaitu 
sebesar $ 50.0. Pada tabel 5.3 ditunjukkan hasil simulasi operasi ekonomis sistem 
tenaga dengan pendekatan crisp dan fuzzy. Pada simulasi dengan pendekatan fuzzy 
dipilih konstanta pembobot untuk fi.mgsi keanggotaan ~Lc, ~L1, dan ~Ls pada jam 


























TABEL 5.3.Perbandingan Biaya Operasi pada Simulasi 
dengan Pendekatan Fuzzy dan Pendekatan Crisp. 
State Beban(MW) Biaya Produksi 
CDP FDP CDP FDP 
0111111000 2570.00 2569.81 6283 .61 6282.77 
0111111000 2470.00 2469.82 5923 .82 5923 .33 
0111101000 2300.00 2299.83 5204.91 5204.15 
0111101000 2200.00 2199.84 4793 .84 4793.27 
0111101000 2010.00 2009.86 4248.52 4248.52 
0111101000 2050.00 2049.85 4345 .97 4345.52 
0111101000 2100.00 2099.85 4481.07 4480.67 
0111101000 2250.00 2249.84 2250.00 2249.68 
0111101000 2300.00 2299.83 5204.91 5204.15 
0111101000 2220.00 2219.84 4868.36 4867 .75 
0111101000 2300.00 2299.83 5204.91 5204.15 
0111101000 2290.00 2289.84 2290.00 2289.73 
0111101000 2150.00 2149.85 4627 .59 4627.10 
0111101000 2100.00 2099.85 4481.07 4480.67 
0111101000 2080.00 2079.85 4429.28 4428 .91 
0111101000 2080.00 2079.85 4429.28 4428.91 
0111101000 2300.00 2299.83 5204.91 5166 .64 
0111001000 1650.00 1649.88 3387.34 3387.13 
0111001000 1850.00 1849.87 3807.04 3806.73 
0111011000 2000.00 1999.86 4248.52 4248.21 
0101111000 2100.00 2099.85 4481.07 4480.73 
0111111000 2000.00 1999.86 4248.52 4248.23 
0111111011 3940.00 3939.71 12798.66 12797.83 
0111111101 3780.00 3779.72 11464.91 11464.22 
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Dari table 5.3 terlihat bahwa hasil sirnulasi rnetode pendekatan fuzzy rnasih lebih 
ekonornis dibandingkan dengan met ode pendekatan konvensional (crisp). Hal ini 
disebabkan karena perbedaan pembangkitan daya pada state feasible. 
5.3 Analisis Sensitivitas 
Fuzzifikasi bertujuan tmtuk mentransformasikan ketidak pastian nilai ke 
dalam ruang himpunan fuzzy yang disesuaikan dengan karakteristik masing - masing 
variabel dan operator himpunan fuzzy yang akan dipergunakan. Apabila kita 
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perhatikan kembali algoritma iterasi pemrograman dinamis fuzzy pada persamaan 
( 4.9). Keputusan optimal operasi ekonomis sistem tenaga bergantung kepada fungsi 
keanggotaan ~tc, ~1, dan ~s. Operator yang kita pergtmakan adalah operator Max dan 
Min yang keduanya hanya membandingkan dua nilai besaran. Dengan demikian 
pemilihan fnngsi keanggotaan ~tc, ~t 1 , dan ~ts memerlukan pengujian agar dapat 
megambarkankan karakteristik sistem yang dimodelkan dan tujuan yang diinginkan. 
Untuk mengetahui pengaruh perubahan harga fungsi keanggotaan ~tc, ~t 1 , ~ts melalui 






Biaya operasi dalam operasi ekonomis sistem tenaga ditentukan melalui 
proses pengambilan keputusan yang bertahap. Dalam metode optimasi operas1 
ekonomis sistem tenaga, biaya yang diperoleh merupakan biaya prediksi hasil 
pendekatan melalui perhitungan dengan mengasumsikan besar beban sama dengan 
beban prediksi . Hal ini yang menyebabkan terjadinya penyimpangan akibat beban 
aktual tidak diketahui secara pasti. 
Deviasi yang terjadi antara beban aktual dengan beban estimasi menyebabkan 
optimalisasi unit commitment melalui metode pemrograman dinamis belum mampu 
memberikan hasil optimal. Deviasi beban menyebabkan total pembangkitan daya 
pembangkit menyimpang dari jmnlal1 kebutuhan beban yang akibatnya biaya operasi 
besarnya spinning reserve mengalami pergeseran. Untuk menjawab permasalahan 
tersebut dikembangkan metode permograman dinamis dalam lingkup fuzzy yang 
diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih baik. Dengan logika 
fuzzy, deviasi beban, spinning reserve, biaya operasi ditinjau dalam besaran fuzzy . 
Selanjutnya ketiga variable fuzzy dinyatakan dalam bentuk fungsi keanggotaan fuzzy 
guna 1.nendukung proses pengambilan keputusan yang baik. 
Pada pemrograman dinamis fuzzy, pembentukan fungsi keanggotaan ketiga 
variable tersebut didefiniskan sedemikian sehingga mampu menggambarkan 
karaktristik sistem sesuai dengan yang diharapkan. Fuzzifikasi diharapkan dapat 
membimbing pencarian solusi kearah optimal dengan memberikan nilai pembobot 
tinggi untuk solusi yang dikehendaki dan sebaliknya nilai pembobot rendah tmtuk 
solusi yang tidak optimal. 
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Secara wnum dapat dilihat bahwa basil optimasi dengan menggt.makan 
prof,rraman dinamis fuzzy memberikan basil yang lebib optimis. Namun demikian 
tulisan ini masih harus banyak dibenahi dan dikembangkan. Sampai tulisan ini 
disampaikan beh.un dapat memberikan gambaran tentang pengaruh perubahan harga 
fi.mgsi keanggotaan melalui perubahan nilai fi.mgsi pembobot. Untuk itu maka 
penulis sangat berharap pada waktu mendatang permasalahan unit commitment 
dengan metode pemrof,rraman dinamis dapat dikembangkan dan diteliti lebih lanjut. 
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